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Настоящие технические условия (далее ТУ) распространяются на датчики температуры 

(далее ДТ) общего назначения ТСМТ, ТСПТ и взрывозащищенные ТСМТ Ех, ТСПТ Ех с тер-

мопреобразователями сопротивления в качестве первичных преобразователей, с установлен-

ными измерительными преобразователями или без них, предназначенные для измерения тем-

пературы газообразных, жидких, сыпучих и твердых сред. 

ДТ в комплекте с измерительным преобразователем обеспечивают непрерывное преобра-

зование температуры в унифицированный выходной сигнал постоянного тока по ГОСТ 26.011 и 

(или) в цифровой сигнал по протоколам HART, PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus, Wire-

less HART. При комплектации ДТ измерительным преобразователем с цифровым дисплеем 

возможна индикация результатов измерений. 

Измерительный преобразователь устанавливается как непосредственно в клеммную го-

ловку первичного преобразователя, образуя с первичным преобразователем единое устрой-

ство, так и устанавливается в собственную оболочку и может поставляться как независимое 

изделие — преобразователь ИПП (далее ИПП).  

Взрывозащищенные ДТ и ИПП с маркировкой взрывозащиты 0ЕхiaIICТ4/Т6Х относятся 

к электрооборудованию с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь i», удо-

влетворяют требованиям ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.10 и предназначены для применения во 

взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты. 

Взрывозащищенные ДТ и ИПП с маркировкой взрывозащиты 1ЕхdIICТ4/Т6 относятся к 

электрооборудованию с взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка», удовлетво-

ряют требованиям ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.1 и предназначены для применения во взрыво-

опасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты. 

Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты, означает: 

- подключаемые к ДТ и ИПП с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая 

цепь i» источник питания и регистрирующая аппаратура должны иметь искробезопасные 

электрические цепи по ГОСТ 30852.10, а их искробезопасные параметры (уровень искробез-

опасной цепи и подгруппа электрооборудования) должны соответствовать условиям приме-

нения во взрывоопасной зоне; 

- монтаж и эксплуатация ДТ и ИПП должны исключать нагрев поверхности оболочки 

выше значений, допустимых для электрооборудования соответствующего температурного 

класса по ГОСТ 30852.0; 

- при установке в зоне класса 0 датчики температуры и ИПП с корпусом из алюминиево-

го сплава с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i» необходимо обере-

гать от механических ударов во избежание опасности возгорания от фрикционных искр, обра-

зующихся при трении или соударении деталей; 
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- ДТ и ИПП с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» должны приме-

няться с сертифицированными кабельными вводами и заглушками, которые обеспечивают 

необходимые вид и уровень взрывозащиты и степень защиты оболочки. 

ДТ соответствуют по способу защиты человека от поражения электрическим током 

классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0. 

Виды климатического исполнения: 

УХЛ1 по ГОСТ 15150, группа исполнения Д3 по ГОСТ Р 52931 для ДТ модификации 

300, но для работы при температурах, указанных в п. 1.1.28; 

УХЛ2 по ГОСТ 15150, группа исполнения С4 по ГОСТ Р 52931 для всех остальных ДТ, 

но для работы при температурах, указанных в п. 1.1.28. 

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих ТУ, приведен 

в приложении А. 

Структура условного обозначения ДТ и ИПП при записи в других документах и (или) 

при заказе приведена в приложении Б. 

ДТ могут применяться для измерения температуры движущихся жидких и газообразных 

сред при указанных в приложении В предельных скоростях потока. 


